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В данном дипломном проекте будет рассмотрено электроснабжение 
ремонтно-механического завода , а также будет рассмотрен инструментальный цех. 
     Целью настоящего дипломного проекта является совершенствование и развитие 
способности для самостоятельного решения практических вопросов 
проектирования системы электроснабжения , и умения в будущем применить эти 
навыки на практике. 
В данном случае завод располагает наличие нагрузок второй и третьей 
категории по степени надежности электроснабжения.  На территории завода 
находятся различные цеха  и у каждого цеха есть своя роль для завода , которую 
поставила администрация предприятия в соответствии с технологическим 
процессом. 
В процессе выполнения дипломного проекта предусмотрены следующие 
этапы. 
Сначала производится расчет нагрузки инструментального цеха , а также  
предприятия в целом , учитывая расчетную нагрузку освещения всех цехов и 
территории предприятия. Так же необходимо учесть потери мощности в 
трансформаторах цеховых подстанций, ГПП  и линиях. Высоковольтные и 
низковольтные нагрузки рассчитываются по отдельности. 
Затем строятся картограммы электрических нагрузок , чтобы можно было 
определить оптимальное расположение ГПП на территории предприятия. 
После этого производится расчет схемы внутризаводского электроснабжения. 
И на этом этапе необходимо выбрать число и мощность цеховых 
трансформаторных подстанций и схемы их электроснабжения. Далее необходимо 
выбрать напряжения питающей сети завода, сечения проводов и мощности 
трансформаторов ГПП. 
На предпоследнем этапе происходит расчет токов короткого замыкания в сети 
выше 1000В. Он производится для проверки правильности выбора сечений 
проводников. 
       И в самом последнем пункте происходит расчет электроснабжения 
инструментального цеха. В него входит : распределение электроприемников 
по пунктам питания ; нахождение расчетных нагрузок на каждом пункте 
питания ; определение сечений питающей сети по длительно допустимой 
токовой нагрузке , а так же их проверка по потере напряжения ; выбор силовой 
распределительной сети и выбор аппаратов защиты ; были построены эпюры 
отклонения напряжения от главной понизительной подстанции до самого 
мощного электроприемника , определены  токи короткого замыкания в сети 





































1. Объект и методы исследования 
 
 
Объектом исследования является ремонтно-механический завод в 
целом и его инструментальный цех в частности. Завод располагает 25 
цехами. Генеральный план предприятия представлен на рис. 1.1, ведомость 
электрических нагрузок – в таблице 1.1 
 
Исходные данные: 
 Рисунок 1.1 – Генеральный план завода 
 
Таблица 1.1. - Ведомость электрических нагрузок по цехам 





Кс cos  
1 Литейный  II 3800 0,8 0,75 
2 Заводоуправление III 150 0,4 0,7 
3 Инструментальный III 911,5 - - 
4 Энергоцех III 200 0,35 0,7 
5 ТГЦ(Кузнечный участок) III 700 0,5 0,75 
6 Котельная  III 250 0,6 0,8 
















































План инструментального цеха представлен на рис. 1.2, данные об 
электроприемниках сведены в таблицу 1.2. 
8 АБК2 III 400 0,5 0,8 
9 СГП III 20 0,4 0,8 
10 Цех №5 II 2800 0,7 0,75 
11 ОКС III 100 0,5 0,8 
12 Склад  III 20 0,4 0,8 
13 РМЦ III 50 0,3 0,8 
14 Компрессорная   II 2500 0,7 0,75 
15  ТГЦ II 3500 0,6 0,75 
16 БВК III 20 0,2 0,8 
17 РСУ III 50 0,3 0,8 
18 АБК3 III 150 0,5 0,8 
19 Насосная II 3000 0,8 0,75 
20 ТПА III 500 0,5 0,65 
21 РМЦ(Сварочный участок)  III 100 0,35 0,75 
22 Транспортный цех III 20 0,35 0,7 
23 Гараж III 30 0,3 0,7 
24 Лабораторная III 100 0,5 0,8 
25 Склад III 30 0,2 0,8 
 0,38 кВ     
1 Литейный II 5000 0,8 0,7 
14 Компрессорная II 3500 0,7 0,8 
19 Насосная II 2000 0,8 0,75 
 10 кВ     
Рисунок 1.2 – План инструментального цеха 
 
Таблица 1.2 - Сведения об электроприемниках инструментального цеха  
№ Наименование Рном, кВт 
1 Токарный станок 8 
2 Токарный станок 6,5 
3 Токарно-винторезный станок 16,3 
4,5,7 Токарный станок 1,2 
6 Токарный станок 1,6 
8 Вертикально-сверлильный станок 2 
9 Вертикально-сверлильный станок 8,2 
10,11 Шкаф сушильный 24 
12 Пресс гидравлический 5,7 
13,14 Фрезерный станок 4,2 
15 Фрезерный станок 13,1 
16 Фрезерный станок 6,2 
17 Горизонтально-фрезерный станок 14,4 
18 Вертикально-фрезерный станок 1,5 
19 Вертикально-сверлильный станок 8,9 
20 Вертикально-сверлильный станок 14,5 
21,23 Токарно-револьверный станок 12 
22 Токарно-револьверный станок 8,5 
24 Токарный с гидрокопиром 13,4 
25,26 Токарно-патронный станок 8,6 













































Продолжение таблицы  1.2 
29 Специально-сверлильный станок 25,3 
30 Специально-сверлильный станок 37 
31 Токарный станок 6,6 
32 Токарный станок 1,6 
33 Токарный 6-ти шпиндельный п/ав 35 
34,35 Гидрокопировальный станок 7,5 
36 Плоскошлифовальный станок 16 
37 Круглошлифовальный станок 16 
38 Резьбофрезерный станок 4,5 
39 Горизонтально-фрезерный станок 1,6 
40 Вертикально-фрезерный станок 2,8 
41 Горизонтально-фрезерный станок 2,1 
42,43 Горизонтально-фрезерный станок 4,6 
44 Плоскошлифовальный станок 7,6 
45 Плоскошлифовальный станок 11,8 
46,47 Шлифовальный станок 3,2 
48 Шлифовальный станок 3,6 
49 Обдирочно-шлифовальный станок 10,2 
50 Обдирочно-шлифовальный станок 13,5 
51 Токарно-винторезный станок 6 
52 Токарно-винторезный станок 2,4 
53,54 Токарно-винторезный станок 21,3 
55 Компрессор 2,6 
56 Радиально-сверлильный станок 22,4 
57 Горизнтально-расточный станок 25 
58 Токарно-винторезный станок 43 
59 Токарно-винторезный станок 18,6 
60 Токарно-винторезный станок 6,4 
61 Токарно-винторезный станок 2,4 
62 Токарно-винторезный станок 1,2 
63 Сварочный аппарат 40 
64 Вертикально-фрезерный станок 2,8 
65 Горизонтально-фрезерный станок 9,7 
66,67 Горизонтально-фрезерный станок 13,1 
68 Радиально-сверлильный станок 12,2 
69 Горизнтально-расточный станок 15,5 
70 Пресс механический 10,4 
71 Вентилятор 12 
72,73 Сварочный аппарат 40 
74 Токарный станок 8 
75 Токарный станок 6,5 
76,77,78 Вентилятор 12 
3.Финансовый менеджмент, ресурсоэффективность и ресурсосбережение 
 
3.1. Оценка коммерческого потенциала и перспективности проведения 
научных исследований с позиции ресурсоэффективности и 
ресурсосбережения 
 
На стадии проектировании схемы электроснабжения инструментального 
цеха ремонтно-механического завода возможны различные конфигурации 
питающей сети. При выборе схемы электроснабжения нужно 
проанализировать всевозможные варианты и остановиться на наиболее 
оптимальном для данного расположения электроприемников в цеху, 
распределения мощностей и технологических особенностях производства.             
Чтобы определить оптимальную схему электроснабжения промышленного 
предприятия рассмотрим основные типы структуры цеховых электрических 
сетей. На рисунках 3.1.1 и 3.1.2 представлены две наиболее распространенные 
конфигурации схем электроснабжения: радиальная и магистральная.   
 
Рисунок 3.1.1 – Радиальная схема 
 
Рисунок 3.1.2 – Магистральная схема 
  
Проведем детальный анализ конкурирующих разработок, которые 
существуют на рынке , и выявим их преимущества и недостатки.   
  
Рисунок 3.1.3 – Схема питания «цепочкой» 
    Обе схемы имеют сильные и слабые стороны. Для различных случаев 
конфигурация сети должна удовлетворять разным требованиям, поэтому 
иногда можно применять смешанные схемы (рис.3), которые сочетают 
некоторые преимущества и недостатки приведённых выше, но также 
обладающие некоторыми аутентичными качествами.   
      В данной работе рассматривается схема электроснабжения 
инструментального цеха ремонтно-механического завода с нормальной 
средой, с двумя питающими трансформаторами номинальной мощностью 
2500 кВА, с напряжением на низкой стороне трансформатора 0,4 кВ и цеховым 
электрооборудованием (78 электроприемников цехового назначения).   
     Чтобы реализовать каждую из трех вариантов схем, приведенных выше , 
используем различные аналитические методы и способы группировки 
электроприемников.     
      1. В радиальной схеме распределим оборудование по распределительным 
шкафам (ШР) так, чтобы суммарная мощность оборудования в каждом шкафу 
была примерно одинакова и в соответствии с расположением. Так же 
рассчитаем длительные токи отдельных ЭП и ШР (необходимый для 
нахождения токов, расчёт нагрузок предварительно был осуществлён по 
методу коэффициента максимума), которые необходимы для выбора 
количества и сечения проводников. Согласно особенностям цеха, был выбран 
кабель марки АВВГ, прокладка в лотках.   
Кроме самих электроприемников и кабелей, подведенных к ним, в схему 
электроснабжения входят защитные аппараты, шкафы распределительные, 
трансформаторы и распределительные устройства , их также необходимо 
учесть при расчете суммарной стоимости схемы. Данные по стоимости 
кабелей и аппаратуры для радиальной схемы сведены в табл. 3.  
Таблица 3.1.1 – Стоимость аппаратуры для радиальной схемы  
 
Как видно из списка, основную часть стоимости (77%) составляют 
трансформаторы, поскольку они относятся к дорогостоящему оборудованию. 
2. В магистральной схеме распределим оборудование по магистральным 
шинопроводам (ШМА), учитывая уже выбранное расположение оборудования 
наиболее оптимальным способом. Результаты распределения и суммарная 
мощность оборудования представлены в таблице 3.1.2.  
Таблица 3.1.2 – Перечень электрооборудования для магистральной схемы  
 
Значения длительного тока отдельных ЭП остаются те же и сечения 
кабельных линии тоже, при этом длина данных линии значительно 
уменьшается из-за появления шинопроводов. Это считается главным 
преимуществом магистральной конфигурации сети электроснабжения. Но 
шинопровод имеет большую стоимость по сравнению с кабелем, однако таким 
способом прокладки обеспечивается наибольшая надёжность. Кроме того, 
этот тип схемы позволяет исключить автоматические выключатели, которые 
назначались для защиты отдельных ПР. Стоимость элементов оборудования 
для магистральной схемы отображены в таблице 3.1.3.  
Таблица 3.1.3 – Стоимость аппаратуры для магистральной схемы  
 
Из таблицы видно  , экономия на защитной аппаратуре не оправдала себя, 
из-за высокой стоимости шинопровода, которая составила основную долю 
затрат, вся стоимость магистральной схемы получилась  на 13% больше 
стоимости радиальной.  
3. В смешанной схеме распределение ЭП по шкафам будет то же, что и в 
радиальной (см. табл.3.1.1). Методика расчета схожа с той, что  
использовалась при расчете радиальной схемы. Итоговая стоимость 
смешанной схемы приведена в таблице 3.1.4.  
Таблица 3.1.4 – Стоимость аппаратуры для смешанной схемы  
 
Как видно из расчета итоговой стоимости, затраты на оборудование для 
радиальной и смешанной схем оказались почти одинаковы (разница 
составляет порядка 1%) (рис. 3.1.4). Наиболее низкая стоимость у схемы 
электроснабжения радиального исполнения.  
   
Рисунок 3.1.4 – Сравнение итоговой стоимости схем электроснабжения 
различной конфигурации 
Также необходимо  будет проанализировать данные схемы и по другим 
критериям, помимо стоимости , поскольку каждая схема имеет свои 
особенности.    
Радиальные схемы обеспечивают высокую надежность электропитания, 
удобны в эксплуатации, в них легко могут быть применимы элементы 
автоматики. Недостатком данной схемы является невозможность 
перемещения оборудования. Данная схема предназначена для применения в 
пыльных, взрывоопасных и пожароопасных производствах. 
 Магистральные схемы применяются для питания силовых и осветительных 
нагрузок равномерно распределенных по площади цеха, а так же группы ЭП 
одной технологической линии – ЭП распределённых 
равномерно/неравномерно в одном направлении. Одна питающая магистраль 
обслуживает несколько распределительных шкафов (пунктов) и крупные ЭП 
цеха. Несмотря на дороговизну шинопроводов, по сравнению с кабельными 
линиями, монтаж такой схемы осуществляется гораздо легче. Так же монтаж 
данной схем возможно осуществить наиболее безопасным способом, 
расположив токопровод на максимально возможной высоте. Монтаж и 





обслуживание данной схемы являются наиболее экономичными. Кроме того, 
несмотря на большие токи КЗ (по сравнению с радиальными схемами) в 
магистральной схеме потери по напряжению гораздо меньше. Недостатком 
данной схемы является её высокая стоимость и пониженная надёжность – 
повреждение магистрали ведёт к выходу из строя всех ЭП, запитанных от неё.  
 Смешанная схема питания «цепочка» может применяться только при 
стабильном расположении ЭП не более 3-4, при нестабильном расположении 
мощность ЭП ограничена максимальным значением 1-2 кВт. В данном случае 
расположение всех ЭП стабильно (отсутствуют подвижные ЭП типа кранов). 
Надёжность данной схемы ниже, чем у радиальной, но выше чем у 
магистральной – только повреждение линии, питающей всю «цепочку» 
приведёт к выходу из строя всех ЭП. Токи КЗ в данной схеме так же имеют 
довольно высокие значения.   
 
 
3.2. Анализ конкурентных технических решений 
  
Детальный анализ различных конфигураций схем электроснабжения 
необходимо проводить систематически, поскольку НТП находится в 
постоянной динамике. Такой анализ помогает вносить коррективы в 
существующие схемы, чтобы преумножать преимущества выбранной схемы 
над другими, менее выгодными. Важно реалистично оценить сильные и 
слабые стороны альтернативных схем.   
С этой целью может быть использована вся имеющаяся информация о 
других возможных конфигурациях сети:   
 технические характеристики разработки;   
 эффективность;  
 бюджет разработки;   
 тенденции изменения и т.д.   
Анализ конкурентных технических решений с позиции ресурсоэф- 
фективности и ресурсосбережения позволяет провести оценку сравни- 
тельной эффективности научной разработки и определить направления для ее 
будущего повышения.  
 Анализ конкурентных технических решений определяется по формуле:   
i iK B Б   , где: 
К – конкурентоспособность научной разработки или конкурента;   
Bi – вес показателя (в долях единицы);   
Бi – балл i-го показателя.  
Пример расчета: 
0,25 5 0,1 1 0,05 5 0,15 3 0,25 4 0,1 1 0,05 2 0,05 4 3, 45i iK B Б                    
Все критерии оценки можно разделить на два типа: технические и 

















Таблица 3.2.1 – Оценочная карта для сравнения конкурентных технических 
решений  
 
Согласно оценочной карте наиболее целесообразной и 
конкурентоспособной в данной ситуации является радиальная схема. 
Дальнейший анализ и расчёт будет применён только к данной схеме.   
Уязвимость радиальной схемы состоит в большой величине потерь 
электроэнергии; сложности обслуживания и ремонта; сложности монтажа 
данной схемы; среднем уровне безопасности.   
Основными конкурентными преимуществами данной схемы являются её 
высокая надёжность вкупе с малой стоимостью. Также отмечено, что токи КЗ 
в данной схеме минимальны, что позволяет использовать аппараты защиты, 
рассчитанные на меньшие нагрузки и, следовательно, снизить стоимость 
схемы в целом.    
 
 
3.3. Оценка выбранного варианта при помощи технологии QUAD 
  
Технология оценки QUAD (QUality ADvisor) представляет собой гибкий 
инструмент измерения характеристик, описывающих качество новой 
разработки и ее перспективность на рынке и позволяющие принимать решение 
целесообразности вложения денежных средств в научноисследовательский 
проект.   
В основе технологии QUAD лежит нахождение средневзвешенной 
величины нескольких групп показателей. Для упрощения процедуры 
проведения QuaD рекомендуется оценку проводить в табличной форме 
(таблица 3.3.1). В соответствии с технологией QuaD каждый показатель 
оценивается экспертным путем по стобалльной шкале, где 1 – наиболее слабая 
позиция, а 100 – наиболее сильная.   
Таблица 3.3.1 – Оценочная карта QUAD для анализа радиальной схемы  
 
Оценка качества и перспективности исследуемого варианта по технологии 
QUAD определяется по формуле:   
ср i iП B Б  ; 
где срП   средневзвешенное значение показателя качества и  
перспективности;  
iB -вес показателя (в долях единицы);   
iБ -средневзвешенное значение  i-го показателя.  
Значение срП  позволяет судить о перспективах разработки данного  
варианта схемы электроснабжения. В случае радиальной конфигурации сети: 
срП  = 0,878∙100% = 87,8%. 
    Полученное значение больше 80%, это означает, что данная разработка 
является перспективной.  Среди возможных улучшений можно отметить 
увеличение безопасности и ремонтопригодности данной схемы, применив 
прокладку кабелей в эстакадах. Это повлечет за собой увеличение в цене, но 
суммарный вес критериев безопасности и ремонтопригодности (0,18) больше, 
чем вес цены (0,09), поэтому предложенные нововведения положительно 
скажутся на общей перспективности разработки. Кроме того, это облегчит 
послепродажное обслуживание схемы.   
    Что касается перспективности рынка, то она является внешний фактором, 
повлиять на который не представляется возможным. Тем не менее, ввиду 
усиленной политики энерго- и ресурсоэффективности вопрос о конфигурации 
сети электроснабжения будет набирать актуальность, что привлечет 
дополнительных инвесторов и сделает эту отрасль инвестиционно 
привлекательной.  
      Остальные параметры, относящиеся к данной схеме, не подвластны 
изменениям или и без того достаточно высоки и практически не нуждаются в 
серьезных доработках.  
  
 3.4. SWOT анализ 
  
SWOT -Strengths (сильные стороны), Weaknesses (слабые стороны), 
Opportunities (возможности) и Threats (угрозы) – представляет собой 
комплексный анализ научно-исследовательского проекта. SWOT- анализ 
применяют для исследования внешней и внутренней среды проекта. Он 
проводится в несколько этапов.  
Первый этап заключается в описании сильных и слабых сторон проекта, в 
выявлении возможностей и угроз для реализации проекта, которые 
проявились или могут появиться в его внешней среде (табл. 10).  
Таблица 3.4.1 – Этап 1 – составление предварительной матрицы SWOT  
 
Второй этап состоит в выявлении соответствия сильных и слабых сторон 
научно-исследовательского проекта внешним условиям окружающей среды. 
Это соответствие или несоответствие должны помочь выявить степень 
необходимости проведения стратегических изменений. Результаты второго 
этапа SWOT анализа представлены в таблицах 3.4.2 – 3.4.5. 




Из анализа интерактивной матрицы SWOT можно заметить корреляцию 
сильных сторон и возможностей В1С1С3С5, В2С1, В3С1 и В4С1.  
Таблица 3.4.3 – Этап 2 – Интерактивная матрица слабых сторон и 
возможностей проекта.  
 
Из анализа интерактивной матрицы SWOT можно заметить корреляцию 
слабых сторон и возможностей В1Сл1Сл2 и В4Сл2Сл3.  
Таблица 3.4.4 – Интерактивная матрица сильных сторон и угроз проекта.  
 
  
Из анализа интерактивной матрицы SWOT можно заметить корреляцию 
сильных сторон и угроз У1У2С1.  
 
 
 Таблица 3.4.5 – Интерактивная матрица слабых сторон и угроз проекта  
 
Из анализа интерактивной матрицы SWOT можно заметить корреляцию 
слабых сторон и угроз У3Сл2Сл3 и У4Сл1Сл2Сл3.  
В рамках третьего этапа должна быть составлена итоговая матрица SWOT-
анализа (таблица 3.4.6), которая учитывает сочетание возможностей с 
сочетанием сильных сторон.  
Таблица 3.4.6 – Этап 3 – результаты SWOT анализа  
 
  
После проведения трех этапов SWOT-анализа и на основании его 
результатов можно сказать:  
 Риск снижения спроса – одна из основных угроз проекта, которая 
коррелирует со всеми его слабыми сторонами;  
 Слабые стороны ликвидируемы за счет усовершенствования 
конструкции схемы;  
 Для минимизации угроз необходимо обратить внимание на 
недостатки данной конфигурации сети электроснабжения, а именно 
доступность токоведущих частей, низкая энергоэффективность и 
ремонтопригодность;  
 Кроме того, необходимо акцентировать внимание на сильные 
стороны схемы, такие как экономичность, надёжность и эргономика; 
 Прокладка кабелей в эстакадах – одно из наиболее весомых 
технических решений, относящихся к возможностям проекта, т.к. оно 
взаимосвязано с большинством сильных сторон;  
  За счёт модификации схемы, а именно использования такого способа 
прокладки кабелей, как прокладка в эстакадах, можно 
скомпенсировать такие слабости, как доступность токоведущих 
частей и низкая безопасность;   
    Из всего вышесказанного можно сделать вывод, что прокладка в 
эстакадах позволит получить наибольшую отдачу от данного проекта. 
Благодаря прогрессирующим разработкам в области электроэнергетики и 
электротехники, совершенствованию конструкций аппаратуры и 
энергоэффективности материалов негативные факторы могут быть 
минимизированы.   
 
3.5. Определение pеcуpcoэффективнocти проекта 
Финансовую эффективность проекта можно оценить при помощи 
интегрального финансового показателя:  
.max/
исп i
фин piI Ф Ф  
где      
.исп i
финI    -интегральный финансовый показатель разработки;  
            piФ -стоимость i-го варианта исполнения;  
             maxФ -максимальная стоимость исполнения научно-
исследовательского проекта.  
Расчёт интегрального финансового показателя проводим в виде табличной 
формы.  
Таблица 3.5.1 – Расчёт интегрального финансового показателя 
конкурентных технических  
 
Величина интегрального финансового показателя разработки схемы 4Н  
отражает соответствующее численное удешевление стоимости схемы ГПП. 
Схема 4Н имеет наименьший интегральный показатель среди трёх 
конкурентных технических решений, и, следовательно, вариант схемы 4Н 
является наиболее финансово эффективным, что является определяющим 
критерием.    
Определение pеcуpcoэффективнocти проекта схемы 4Н можно оценить c 
помощью интегрального критерия pеcуpcoэффективнocти:  
pi i iaI b   
где piI  – интегральный показатель pеcуpcoэффективнocти;   
ia – весовой коэффициент разработки;   
ib – балльная оценка разработки, устанавливается экспертным путем пo 
выбранной шкале оценивания.  
Расчёт интегрального показателя ресурсоэффективности схем проводим в 
виде табличной формы.  
  
Таблица 3.5.2 – Сравнительная оценка характеристик проекта  
 
Рассчитываем показатель ресурсоэффективности:  
0,25 5 0,1 5 0,1 4 0,15 4 0,25 5 0,15 4 4,6pI              
Показатель ресурсоэффективности проекта имеет достаточно высокое 
значение, что говорит об эффективности использования технического проекта. 
 Таким образом, в нашем случае достаточно применения радиальной схемы 
электроснабжения, обеспечивающей достаточную надежность и простоту 








 3.6. Планирование научно-исследовательских работ 
 
3.6.1. Структура работ в рамках научного исследования 
  
Планирование комплекса предполагаемых работ осуществляется в 
следующем порядке:   
 определение структуры работ в рамках научного исследования;   
 определение участников каждой работы;   
 установление продолжительности работ;   
 построение графика проведения научных исследований.   
   Перечень этапов и работ, проведённых в рамках научного исследования 
представлен в таблице 3.6.1.1.   
Таблица 3.6.1.1 – Перечень этапов работ научного исследования  
 
В результате определения структуры работ в рамках научного исследования 
было выявлено четыре основных этапа и 13 работ. Первый этап, включающий 
в себя разработку технического задания, осуществляется руководителем 
проекта, остальные 12 работ выполняются инженером.  
 3.6.2. Определение трудоёмкости выполнения работ 
  
Трудоемкость выполнения научного исследования оценивается экспертным 
путем в человеко-днях и носит вероятностный характер, т.к. зависит от 
множества трудно учитываемых факторов. Для определения ожидаемого 
(среднего) значения трудоемкости 𝑡ож 𝑖 используется следующая формула:  








где ожit   – ожидаемая трудоемкость выполнения i-ой работы чел.-дн.;  
 min it  – минимально возможная трудоемкость выполнения заданной i-ой 
работы (оптимистическая оценка: в предположении наиболее благоприятного 
стечения обстоятельств), чел.-дн.;  
maxit  – максимально возможная трудоемкость выполнения заданной i-ой 
работы (пессимистическая оценка: в предположении наиболее 
неблагоприятного стечения обстоятельств), чел.-дн.  
Если в качестве примера брать первый этап – выбор направления научных 
исследований, то можно сказать, что скорость работы исполнителя напрямую 
зависит от его опыта в проектировании и анализе энергосетей и схем 
электроснабжения. Таким образом, минимально возможную трудоёмкость 
можно оценить в 3 чел.-дн., а максимальную – 5 чел.-дн. Рассчитаем 
трудоёмкость с учётом того, что рабочая неделя составляет 5 дней:  






   
   чел.-дн. 
Исходя из ожидаемой трудоёмкости следует рассчитать продолжительность 
каждой работы в рабочих днях, учитывая параллельность выполнения работ 







где piT  – продолжительность одной работы, раб. дн.;  
ожit – ожидаемая трудоемкость выполнения одной работы, чел.-дн.;  
iЧ  – численность исполнителей, выполняющих одновременно одну и ту же 
работу на данном этапе, чел.  
  
3.6.3. Разработка графика проведения научного исследования 
  
Для построение графика проведения научного исследования воспользуемся 
ленточным графиком в форме диаграммы Ганта. Необходимо воспользоваться 
следующей формулой:  
 ki pi калT T k   
где kiT  – продолжительность выполнения i-й работы в календарных днях;  
piT   – продолжительность выполнения i-й работы в рабочих днях;  
 калk  – коэффициент календарности.  







   
где кал вых прT T T  – количество календарных, выхдных и праздничных дней 
в году соответственно.  











    
Тогда длительность рассмотренной выше работы в календарных днях 
составит:  
3,8 1,48 5,63 ~ 6 .ki pi калT T k дн      
Расчетные показатели для построения диаграммы Ганта для научного 
исследования приведены в таблице 3.6.3.1.    
 




На основании данных таблицы 3.6.3.1 строится календарный план-график, 
таблица 3.6.3.2. График строится для максимального по длительности 
исполнения работ в рамках научно-исследовательского проекта. Для 
имеющейся в таблице 3.6.3.1 максимальной трудоёмкости длительность 
выполнения проекта в рабочих днях составит 36 дней, в календарных – 53, что 
далее будет учтено в расчётах основной заработной платы исполнителей темы. 
Согласно календарному плану-графику максимальная длительность 
выполнения работ составит 74 календарных дня. 




Как видно из календарного план-графика проведения НИОКР, самыми трудоемкими оказались этапы предварительного 
расчёта нагрузок, сравнение вариантов схем, а также оформление отчёта по НИР. Расчет нагрузок требует от исполнителя 
умения работать с большими объемами информации, владения математическим аппаратом по расчету параметров схемы 
электроснабжения, а также навыки работы со специализированным программным обеспечением, например, с программой 
Electronics Workbench. Сопоставление трех различных вариантов схем также является трудоемким процессом, т.к. 
необходимо принять во внимание и учесть множество факторов, влияющих на целесообразность применения той или иной 
конфигурации системы электроснабжения. И, наконец, оформление отчета по научно-исследовательской работе 
заслуживает отдельного внимания, т.к. он является весьма важным документом на этапе отчетности о проделанной работе, 
подачи заявки на финансирование или привлечения инвесторов, а также дальнейших разработках. Эти  этапы являются 
ключевыми в ходе проведения научного исследования, поэтому уделение 
им достаточного количества времени целесообразно.
3.7. Бюджет научно-технического исследования (НТИ) 
  
При планировании бюджета НТИ должно быть обеспечено полное и 
достоверное отражение всех видов расходов, связанных с его выполнением. В 
процессе формирования бюджета НТИ используется следующая группировка 
затрат по статьям:   
 материальные затраты;   
 основная заработная плата исполнителей темы;   
 дополнительная заработная плата исполнителей темы;   
 отчисления во внебюджетные фонды (страховые отчисления);   
 накладные расходы.  
 
3.7.1 Расчет материальных затрат 
 
     В материальные затраты включают дополнительные затраты на 
канцелярские принадлежности, информационные носители, картриджи и т.п.  
 




З Ц N ,

   
      где m – количество видов материальных ресурсов; 
    расхiN – количество материальных ресурсов i-го вида, планируемых к 
использованию (натур.ед.);  
 
     






Таблица 35 – Материальные затраты 
Наименование Количество 





Бумага 1 200 200 
Ручка 3 30 90 
папка 1 40 40 
Калькулятор 1 300 300 
Итого   630 
      
     При расчете материальных затрат расходы на транспорт не учитывались, 
т.к. канцелярские принадлежности доставлялись на рабочее место 
исполнителями технического проекта. 
3.7.2 Полная заработная плата исполнителей темы 
 
     Полная заработная плата включает основную и дополнительную 
заработную плату. Она определяется по следующей формуле: 
полн осн допЗ З З ,   
     где 
оснЗ  – основная заработная плата;  
     допЗ  – дополнительная заработная плата.  
 
     Величина расходов по заработной плате определяется исходя из 
трудоемкости выполняемых работ и действующей системы окладов и 
тарифных ставок.  
 
     Заработная плата инженера главного специалиста определяется как:  
П осн допЗ З З ,   
     где допЗ  - дополнительная заработная плата, составляет 0,15 оснЗ ; 
     
оснЗ  - основная заработная плата.  
 
     Размер основной заработной платы определяется по формуле:  
осн д рЗ З T  ; 
     где дЗ  - среднедневная заработная плата;  
     рT  - суммарная продолжительность работ, выполняемая научно- 
техническим работником.  









       где 
MЗ   месячный оклад научно-технического работника;  
M  количество месяцев работы без отпуска ( 10,95M  для пятидневной 
рабочей недели и отпуске в 32 рабочих дней);  
ДF   действительный годовой фонд научно технического персонала 
(определяется за вычетом выходных, праздничных и больничных дней). 
Месячный оклад научно-технического работника определяется по 
формуле: 
 М ТС пр Д рЗ З 1 k k k ;      
где 
ТСЗ   заработная плата по тарифной ставке;  
прk   премиальный коэффициент, 0,3; 
Дk коэффициент доплат и надбавок, 0,35;  
рk   районный коэффициент, для наших исследуемых зон примем для 
Сибирского региона 1,3. 
 
Размер заработной платы по тарифной ставке определяется по 
формуле: 
ТС ci TЗ T k ;   
       где 
ciT   тарифная ставка работника;  
Tk   тарифный коэффициент в зависимости от ставки. 
 
С помощью вышеперечисленных формул найдём основную 




ТС ci TЗ T k 9000 1,407 12663руб;      











осн дн рЗ З Т 1204,14 35 42145,08руб;      
П осн доп осн оснЗ З З З 0,15 З 42145,08 0,15 42145,08 48466,84 руб.        
 
Аналогично рассчитаем заработную плату инженера: 
ТС ci TЗ T k 5000 0,75 3750руб;      











осн дн рЗ З Т 341,25 64 21840руб;      
П осн доп осн оснЗ З З З 0,15 З 21840 0,15 21840 25116 руб.          
 
3.7.3 Отчисления во внебюджетные фонды (страховые отчисления) 
 
В данной статье расходов отражаются обязательные отчисления в 
согласии с законодательством Российской Федерации нормам органам 
государственного социального страхования (ФСС), пенсионного фонда (ПФ) 
и медицинского страхования (ФФОМС) от затрат на оплату труда работников. 
Величина отчислений во внебюджетные фонды определяется исходя из 
следующей формулы:  
)ЗЗ( допоснвнебвнеб  kЗ , 
 
      где kвнеб – коэффициент отчислений на уплату во внебюджетные фонды 
(пенсионный фонд, фонд обязательного медицинского страхования и пр.).  
 
На основании пункта 1 ст.58 Федерального закона №212-ФЗ для 
учреждений, осуществляющих образовательную и научную деятельность в 
2017 году вводится пониженная ставка – 30,2 %. 
Отчисления во внебюджетные фонды составят: 
внеб1З 0,302 (48466,85) 14636,98руб.    
внеб2З 0,302 (25116) 7585,03руб.    
Сведем в таблицу 36 расчёты заработной платы и отчисления во 
внебюджетные фонды: 
 
Таблица 36 – Размер заработной платы и величина отчислений во 
внебюджетные фонды  




9000 12663 27162,13 1204,14 42145,8 6325 48466,84 14636,98 
2 Инженер 5000 3750 7556,25 341,25 21840 3276 25116 7585,03 
  Итого           73582,84 22222,01 
 
 
3.7.4 Накладные расходы 
 
Накладные расходы учитывают прочие затраты организации, которые 
не включенные в предшествующие статьи расходов: ксерокопирование и 
печать  материалов исследования, оплата электроэнергии, связи, почтовые 
ирасходы и т.д. Их величина определяется по следующей формуле: 
 
 накл проч. нр спец осн доп внебЗ З k З З З З 0,16
(630 73582,84 22222,01) 0,16 15429,57руб
       
    
 
      где kнр – коэффициент, учитывающий накладные расходы. 
 
Величина коэффициента накладных расходов принимается в размере 
16%. 
3.7.5 Формирование сметы технического проекта 
 
Рассчитанная величина затрат технического проекта составляет основу 
для формирования бюджета затрат проекта, который при формировании 
договора с заказчиком защищается организацией в качестве нижнего предела 
затрат на разработку проекта. 
 
Определение суммы затрат на технический проект приведено в 
таблице 37. 






1. Материальные затраты 0,63 0,56 
2. Затраты по полной заработной плате 
исполнителей темы 
73,58 65,7 
3. Отчисления во внебюджетные фонды 22,22 19,86 
4. Накладные расходы 15,42 13,78 
Итого 111,85 100,0 
 
Смета затрат на разработку технического проекта составляет 111,85 
тыс.руб, из которых более половины (65,7 %) составляют затраты на оплату 
труда исполнителей проекта. Все результаты проекта оказались ожидаемы и 
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